


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Мембранные расширительные баки предназначены для компенса-

ции температурных расширений теплоносителя в закрытых системах 

отопления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики, основные параметры и размеры 

приведены в таблице 1.

2.2. Мембранные баки рассчитаны на рабочую температуру теплоноси-
теля от -10°С до 100°С.

2.3. Все модели обладают следующими конструктивными особенностями: 
а) баки сделаны из прочной высококачественной стали;

б) баки рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию;

в) внешняя сторона бака имеет порошковое покрытие серого цвета;

г) мембрана заменяемая из специальной резины – EPDM;

д) баки снабжены штуцером G для присоединения к системе водо-
снабжения, воздушным ниппелем для настройки давления в воздуш-
ной полости; 

е) модели WRV, WRV-P 40-90 выполнены на опорах.

ж) модели WRV комплектуются металлическим контрфланцем.
Модели WRV-P комплектуются пластиковым контрфланцем.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

3.1. Место установки бака необходимо выбрать так, чтобы предохра-
нить его от ударов, производственной вибрации и воздействия атмо-
сферных осадков. Любой удар или механическое воздействие могут 

привести к нарушению герметичности и, как следствие, выхода из 

строя бака.

3.2. При подключении мембранного бака к трубопроводу системы 

необходимо установить отключающий кран и кран для опорожнения 

мембранного бака. Сам трубопровод желательно теплоизолировать. 
3.3. Максимальное рабочее давление бака не должно быть меньше, чем 

сумма двух давлений: давление на клапане безопасности и избыточно-
го давления самого клапана. Надо учитывать разницу в высоте распо-
ложения самого бака и клапана безопасности.

4. ВЫБОР БАКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Объем бака и давление в нем выбираются исходя из параметров

системы водоснабжения.

4.2. При эксплуатации мембранного бака необходимо не реже 1 раза

в квартал проверять давление воздушной полости.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Баки мембранные моделей WRV, WRV-P транспортируют всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

5.2. Во время перевозки баки должны быть надежно закреплены в 

кузове транспортного средства. Не допускается поперечное или 

продольное перемещение, или удар.

5.3. В случае хранения баков в отапливаемых складских помещениях 

не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1 м от отопитель-

ных приборов. 

5.4. Баки мембранные предназначены для эксплуатации в стационарном 

положении, в помещении. Поверхность бака необходимо предохранять 

от механических повреждений, абразивных и химических воздействий.

5.5. Все баки мембранные расширительные проходят на заводе 

контроль качества.
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Таблица 1. 

WRV 6-30 WRV 40-90


